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Brann i avfallshåndteringsanlegg
Erfaringer etter konsekvensutredning for tredje part

Øyvind Nermoen, branninspektør 
Rogaland brann og redning IKS



Starten på arbeidet

Mange branner og branntilløp i 
avfallshåndteringsanlegg i distriktet

I 2014 bestemte RBR seg for å ta grep 
– I samarbeid med bransjen



Arbeidsgruppen

– Øyvind Nermoen, branninspektør > forebyggende avd. 

– Ava Sadeghi, branninspektør > forebyggende avd.

– Frode Johansen, brigadesjef > beredskapsavdelingen

• Tilnærming fra beredskap og forebyggende. 

• Tett samarbeid med bransjen selv og felles mål: 
Redusere antall branner og konsekvens av disse.



• Ressurskrevende
• Langvarige

• Ofte dårlig eller 
manglende 
organisering



• Stor mediadekning
• Klager i ettertid ved 

plassering i 
tettbygde strøk

• Vanskeligheter med å 
komme til brannen

• Ofte uvisst hva som 
brenner



• Konsekvens for 
tredjepart –
evakuering av flere 
tusen personer fra 
jobb/hjem

• En brann i ett 
avfallsanlegg er dårlig 
PR for «alle» 
avfallsanlegg



«Anmodning om konsekvensanalyse» 
utsendt til 20 anlegg i mars 2014





Gjennomføring av branntilsyn

• Avtalt og gjennomført etter hvert som 
konsekvensanalysene ble mottatt

• Gjennomgang av konsekvensanalysen

– Hovedfokus i tråd med anmodningen

– Oppfølging, veiledning og diskusjon av anbefalinger til 
tiltak beskrevet i analysen

• Befaring på anlegget



Hovedfunn – anbefalte tiltak



Oppfølging etter branntilsyn

• Bedt om tilbakemelding 

• Alle har besvart med handlingsplan

• God dialog med mange gode spørsmål og diskusjoner

• Objektsyn av vaktlag fra nærmeste stasjon(er)

• Innsatsplaner utarbeidet for samtlige anlegg



Status 2019

• Besøkt alle anlegg minimum én gang i året fra 2014-2016

• Oppfølging videre ut fra behov

• Dele erfaringer med andre brannvesen/bransjen/ 
interesserte 













Takk for meg!


